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OZNACZENIA

przewody instalacji c.o. istniejqce

=== qrzejnik istniejqcy

= projektowana obudowa piondw c.o.

przewody instalacji c.o. projektowane

RZUT PIWNIC 1:100

FProjektuemy od 1957 roku.

b b @ BIURO PROJEKTOW "BPBW" Sp. z o.0.

10-448 OLSZTYN, UL.GLOWACKIEGO 28
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

OBIEKT: . SKALA:
TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOL w CZERWONCE 1:100
ADRES: BRANZA:
CZERWONKA 15 gm. BISKUPIEC SANITARNA
PRZEDMIOT DATA:
RYSUNKU: RZUT PIWNIC-INSTALACJA C.O. 01.2017
mgr inZ. Barbara Otulak UPRAWNIENIA poopis  ||NR. ZLECENIA:
PROJEKTOWAL |specialnosé instalacyina w zakresie sieci, instaladji i urzadzer cieplnych |WAM/0126/PO0S/06]
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
] P/3878/S
OPRACOWAY. mgr inz. Kowalczuk Patryk | s NR. RYSUNKU
SPRAWDZIL | M9TinZ. Karol Kondratowicz 132/69/0L S_ 5
Specjalnos¢ instalacji i urzadzen sanitarnych




